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ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formål:
1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af
isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –
ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskalaen vises
bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve
op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag
gennemføres, vil bygningerne få
energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse også gennemføres, vil
bygningerne få energimærke C

Årligt varmeforbrug
391,70 MWh fjernvarme 312.052 kr

Samlet energiudgift 312.052 kr
Samlet CO₂ udledning 55,23 ton

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 311279151 2



BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i
dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i
kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet
BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft
Investering

Årlig
besparelse

LOFT
Tagkonstruktionen på de 7 bygninger med lejligheder er udført med
hanebåndspærfag med 35 graders taghældning. Tagbeklædningen er med
betontagsten med undertag af tjærepap (Icoboard). Vandret loft ved hanebåndene er
isoleret med 200 mm mineraluld, der er udlagt i 2 lag, hvor øverste lag er udlagt hen
over hanebåndene. På indgangssiden er der udført et antal kviste hvor vandret tag
ligeledes er isoleret med 200 mm mineraluld. Ved den ene gavl af bygninger, er der
mindre udbygning i én etage hvor vandret loft ligeledes er isoleret med 200 mm
mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt ved
gennemgang af tagrum.
Skråvægge er isolerede med 150 mm mineraluld mellem spærene samt krydsisoleret
med 50 mm mineraluld i ned forskalling under spærene. Isoleringstykkelsen kan her
kun forøges ved yderligere en ned forskalling, eller mere optimalt, ved at forhøje
spærene ved fremtidig udskiftning af tagbeklædningen.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt ved
gennemgang.

FORBEDRING VED RENOVERING
Den anvendte isoleringstykkelse på 200 mm overholdt kravene da bygningerne blev
opført, men er forholdsvis beskeden i forhold til nugældende krav, og det foreslås
derfor at efterisolere vandrette flader med yderligere 150 mm isolering. Eksisterende
isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm. Der
etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne
hæves til de nye isoleringsforhold. Da der er vanskelige adgangsforhold i tagrum, vil
en efterisolering være forholdsvis omkostningstung, og en efterisolering vil derfor
være mest optimal at udføre ved en fremtidig nødvendig udskiftning af
tagbeklædningen og undertag.

2.900 kr.
0,70 ton CO₂
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Ydervægge
Investering

Årlig
besparelse

HULE YDERVÆGGE
Ydervægge er hovedsagelig udført som 36 cm hulmur. Vægge består udvendigt af 11
cm opmurede gule teglsten og indvendigt af 120 mm betonelementer. Hulrummet er
isoleret med 125 mm mineraluld, A-batts.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt
målt ved gennemgangen.

LETTE YDERVÆGGE
Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum
mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.
På havesiden samt ved enkelte udbygninger ved gavle er der fra underkant vinduer og
op til taget, partier med udvendig træbeklædning. Bagmur er som øvrige vægge
udført med 120 mm betonelementer og uden på er der trækonstruktion på 125 mm +
50 mm, der er isoleret på kryds med ligeledes 125 mm + 50 mm mineraluld, A-batts.
Udvendig beklædning er 25 mm brædder på klink, der er fastgjort på afstandslister.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt ved
gennemgang.

Vinduer, døre ovenlys mv.
Investering

Årlig
besparelse

VINDUER
Oplukkelige vinduer med 1 og 2 fag. Vinduerne er fra opførelsen, er udført i træ og
forsynet med almindelige 2-lags termorude med kold kant. Vinduer er i rimelig god
stand samt rimelig tætte, dog er vinduer kun forsynet med enkelttætning, hvor der nu
typisk er dobbelt sæt tætningslister.
Der er udført kviste på indgangssiden af bygningerne, hvor der oprindelig var
monteret dør til fransk altan. På grund af råd i døre samt rækværk blev dørene
omkring 2000 udskiftet til nyt vinduesparti, der er forsynet med almindelige 2-lags
termorude med kold kant. Vinduer i kviste er i rimelig god stand.

FORBEDRING VED RENOVERING
Ruderne i eksisterende vinduespartier i kviste foreslås udskiftet til nye 2-lags
energiruder med varm kant, og om muligt, til 3-lags energiruder.
Eksisterende vinduesrammer- og karme i kviste vurderes i så god en stand, at det
anses for mest rentabelt, at udskifte gamle glasruder med nye energiruder, og
bibeholde de eksisterende rammer/karme.

5.500 kr.
1,31 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Da de fleste vinduer og døre nu har en alder på cirka 35 år, må det forventes, at der
skal ske udskiftning indenfor en overskuelig årrække, og her vil vi anbefale, at der
vælges nye med 3-lags energiruder, energiklasse A.

19.500 kr.
4,72 ton CO₂
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OVENLYS
I værelser på 1. sal er der monteret Velux-ovenlysvinduer. De oprindelige er monteret
med 2-lags almindelige termoruder med kold kant.
Omkring 70-75 % af Velux-ovenlysvinduerne er blevet udskiftet til nye, der er
monteret med tolags energirude, energiklasse C.

FORBEDRING VED RENOVERING
Resterende ældre Velux-ovenlysvinduer påregnes udskiftet i 2018 til nye med 2-lags
energiruder. Dette kan anbefales, dog vil vi foreslå, at der anvendes nye, der er
monteret med 3-lags energiruder.

700 kr.
0,17 ton CO₂

YDERDØRE
Yderdøre til lejligheder er ligesom vinduer de oprindelige i træ, er med 2 glasfelter og
er monteret med 2-lags almindelige termoruder med kold kant.
Terrassedøre i lejligheder er ligesom vinduer de oprindelige i træ, er med et glasfelt i
hver dør og er monteret med 2-lags almindelige termoruder med kold kant.

FORBEDRING VED RENOVERING
Da terrassedøre nu har en alder på cirka 35 år, må det forventes, at der skal ske
udskiftning indenfor en overskuelig årrække, og her vil vi anbefale, at der vælges nye
med 3-lags energiruder, energiklasse A.

12.900 kr.
3,10 ton CO₂

FORBEDRING VED RENOVERING
Da yderdøre ligeledes nu har en alder på cirka 35 år, må det forventes, at der skal ske
udskiftning indenfor en overskuelig årrække, og her vil vi anbefale, at der vælges nye
med 3-lags energiruder, energiklasse A.

7.800 kr.
1,88 ton CO₂

Gulve
Investering

Årlig
besparelse

KRYBEKÆLDER
Gulvkonstruktionen er udført med et huldæk i beton på 185 mm over krybekælder.
Betondækket er alle steder isoleret med 100 mm opklæbet mineraluld, A-batts, på
undersiden af dækket. I entreer samt på badeværelser er der udlagt 20 mm
polystyren over betondækket samt afretningslag og gulvklinker. I øvrige rum er der
udført 22 mm parketgulve på opklodsede 50x50 mm strøer på betondækket. Den
anvendte isoleringstykkelse er forholdsvis beskeden i forhold til nugældende krav,
men med en frihøjde i krybekælderen på kun cirka 90 cm, vil en supplerende isolering
være forholdsvis omkostningstung at udføre, men bør på sigt overvejes ligesom det
bør overvejes, at isolere mellem strøerne i trægulvene ved eventuel fremtidig
udskiftning af parketgulve.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt ved
gennemgang.
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Ventilation
Investering

Årlig
besparelse

VENTILATION
Der er naturlig ventilation i hele bygningen med emhætte i køkken og aftrækskanal
op over tag fra badeværelser. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger
og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige
døre fremstår i god stand.
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VARMEANLÆG

Varmeanlæg
Investering

Årlig
besparelse

FJERNVARME
Bygningerne blev tidligere opvarmet fra større varmecentral ved nabobebyggelsen,
Hastrupparken, men siden forrige energimærkning i 2009, er afdelingen blevet
tilsluttet Køge Fjernvarmeværk. Det er indført ét fjernvarmestik i et nyindrettet
teknikrum i skur ved Samsøvej 68. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og
indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmeveksleren er fabrikat Danfoss,
type XB59M-1-80. Veksleren er isoleret med isoleringskappe med 30 mm skum. Fra
det nyindrettede teknikrum føres det interne anlægsvand ud til de enkelte lejligheder
i rør dels placeret i terræn og dels i krybekældre.

VARMEPUMPER
Der er ingen varmepumpe i bygningen. På grund af anlægsopbygningen og en
forholdsvis lav energipris på fjernvarmeforsyningen, vil det ikke umiddelbart være
rentabelt med varmepumpeanlæg, men bør overvejes ved stigende energipriser.

SOLVARME
Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Som for varmepumpeanlæg gælder, at
etablering af solvarmeanlæg ikke er rentabelt ved nuværende energipris på
fjernvarme, men bør overvejes ved stigende energipriser.

Varmefordeling
Investering

Årlig
besparelse

VARMEFORDELING
Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

VARMERØR
Varmefordelingsrør i jord er udført som 40, 50 og 65 mm præisolerede stålrør.
Interne forsyningsrør for anlægsvandet, er i krybekælder udført som 1", 1 1/4", 1 1/2"
og 2 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 40 og 50 mm isolering.
Afgreninger til de enkelte lejligheder i krybekælder, er udført som 3/4" stålrør.
Rørene er isoleret med 30 mm isolering.

VARMEFORDELINGSPUMPER
Til cirkulation af det interne anlægsvand rundt i rørsystemet til de enkelte lejligheder,
er der i det nyindrettede teknikrum, monteret en Magna 3 pumpe med en max-effekt
på 769 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 311279151 7



AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af
korrekt rumtemperatur.
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VARMT VAND

Varmt vand
Investering

Årlig
besparelse

VARMT VAND
I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet
boligareal pr. år.

VARMTVANDSRØR
Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes  med et standard værdisæt
for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette
udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter.

VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Redan.
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EL

El
Investering

Årlig
besparelse

BELYSNING
Der er kun meget lidt udvendig fællesbelysning i afdelingen. Langs sti er der opsat 2
stk. pullertlamper med 13 W energipærer, der styres med skumringsrelæ. Ved
containerplads ved fælleshuset er der 2 armaturer med 7 W energipærer og
containerplads ved gårdmandsdepot 4 armaturer med 7 W energipærer. Disse
armaturer styres med bevægelsesføler.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
Køge Boligselskab, afdeling 8, Samsøvænget, omfatter 7 bygninger med 41 familieboliger i 1½ etage.
Bygningerne er beliggende Samsøvej 38-118 i Køge. Bygningerne er opført i 1982, og er således opført
efter de skærpede isoleringskrav i bygningsreglementet fra 1982.

Tagkonstruktionen på de 7 bygninger er udført med spærfag med 35 graders taghældning og
tagbeklædningen er betontagsten på undertag. Vandret loft over hanebånd, skråvægge samt tag over
kviste er fra opførelsen isoleret med 200 mm mineraluld, og er i god stand.

Ydervægge består hovedsagelig af 36 cm hulmure med gule teglsten i facaden, bagmur af 120 mm
betonelementer og hulmur isoleret med 125 mm mineraluld. På mindre dele af facaden ved vinduer, er
udvendig teglsten erstattet med træbeklædning udført på klink, og her er ydervægge isoleret med 175
mm mineraluld.

Vinduer og døre er hovedsagelig de oprindelige i træ med 2-lags almindelige termoruder. I kviste var der
oprindelig terrassedøre til franske altaner, men på grund af råd i døre og rækværk, blev terrassedørene
omkring 2000 udskiftet til vinduespartier, ligeledes med 2-lags almindelige termoruder. I taget er der
Velux-ovenlysvinduer. Omkring 70-75 % af ovenlysvinduerne er blevet udskiftet til nye med 2-lags
energiruder med varm kant. Der er planer om at udskifte resterende ældre ovenlysvinduer i 2018.

Gulvkonstruktionen er udført med et 185 mm betonhuldæk over krybekælder. Betondækket er isoleret
med 100 mm opklæbet mineraluld på undersiden af dækket. I entreer og på badeværelser er der udlagt
20 mm polystyren over betondækket samt afretningslag og gulvklinker. I øvrige opholdsrum er der 22
mm parketgulve på opklodsede strøer. Der er ikke isoleret mellem strøerne.

Opvarmning og produktion af varmt brugsvand skete tidligere med fjernvarmevand fra større
varmecentral i naboafdelingen, Hastrupparken, men afdelingen er nu blevet tilsluttet
Fjernvarmeforsyningen i Køge. Der et indført ét fjernvarmestik til et nyindrettet teknikrum i skur ved
Samsøvej 68. I teknikrummet er der installeret mindre veksler, så det interne anlæg er skilt fra
fjernvarmeforsyningens vand. Fra teknikrummet føres det interne anlægsvand rundt i bebyggelsen i de
eksisterende præisolerede jordledninger samt rør i krybekældre. Det varme brugsvand produceres ude i
hver enkelt lejlighed.

Energimærket er udarbejdet i samarbejde med Frederik Højmose, AI a/s

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 311279151 10



BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne Forslag
Årlig besparelse
i energienheder Årlig besparelse

Bygning

Loft Fremtidig efterisolering af vandret
loft over hanebånd med 150 mm
isolering

4,96 MWh Fjernvarme 2.900 kr.

Vinduer Udskiftning af 2-lags termoruder i
eksisterende vinduer i kviste til nye
2- eller 3-lags energiruder.

9,31 MWh Fjernvarme 5.500 kr.

Vinduer Fremtidig udskiftning af
eksisterende vinduer i stuetagen til
nye med 3-lags energiruder med
varm kant.

33,44 MWh Fjernvarme 19.500 kr.

Ovenlys Udskiftning af resterende ældre
Velux-ovenlysvinduer til nye med
2- eller 3-lags energiruder med
varm kant.

1,20 MWh Fjernvarme 700 kr.

Yderdøre Fremtidig udskiftning af
eksisterende terrassedøre til nye
med 2- eller 3-lags energiruder.

22,00 MWh Fjernvarme 12.900 kr.

Yderdøre Fremtidig udskiftning af
eksisterende yderdøre til nye med
2- eller 3-lags energiruder

13,34 MWh Fjernvarme 7.800 kr.
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Samsøvej 38-48
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Samsøvej 38, 4600 Køge
259-108071-2

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1983
Ikke angivet
Fjernvarme
Ingen
461 m²
0 m²
460 m²
162 m²
0 m²
0 m²

D
D
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

41.750 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
56,35 MWh Fjernvarme
01-06-2016 til 30-05-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

43.435 kr. pr. år
0 kr. pr. år
43.435 kr. pr. år
58,62 MWh Fjernvarme
8,27 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Samsøvej 50-60
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Samsøvej 50, 4600 Køge
259-108071-3

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
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...................................................................Opførelsesår
............................................År for væsentlig renovering

...............................................................Varmeforsyning
.........................................................Supplerende varme

....................................................Boligareal i følge BBR
..............................................Erhvervsareal i følge BBR

.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1983
Ikke angivet
Fjernvarme
Ingen
461 m²
0 m²
460 m²
162 m²
0 m²
0 m²

D
D
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

41.750 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
56,35 MWh Fjernvarme
01-06-2016 til 30-05-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

43.435 kr. pr. år
0 kr. pr. år
43.435 kr. pr. år
58,62 MWh Fjernvarme
8,27 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Samsøvej 62-70
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Samsøvej 62, 4600 Køge
259-108071-4

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet

1983
Ikke angivet
Fjernvarme
Ingen
376 m²
0 m²
379 m²
133 m²
0 m²

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
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.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

0 m²

D
D
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

34.400 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
46,43 MWh Fjernvarme
01-06-2016 til 30-05-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

35.788 kr. pr. år
0 kr. pr. år
35.788 kr. pr. år
48,30 MWh Fjernvarme
6,81 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Samsøvej 72-80
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Samsøvej 74, 4600 Køge
259-108071-5

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1983
Ikke angivet
Fjernvarme
Ingen
376 m²
0 m²
379 m²
133 m²
0 m²
0 m²

D
D
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
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.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

34.400 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
46,43 MWh Fjernvarme
01-06-2016 til 30-05-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

35.788 kr. pr. år
0 kr. pr. år
35.788 kr. pr. år
48,30 MWh Fjernvarme
6,81 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Samsøvej 82-92
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Samsøvej 82, 4600 Køge
259-108071-6

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1983
Ikke angivet
Fjernvarme
Ingen
446 m²
0 m²
447 m²
157 m²
0 m²
0 m²

D
D
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

40.564 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
54,75 MWh Fjernvarme
01-06-2016 til 30-05-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.
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.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

42.202 kr. pr. år
0 kr. pr. år
42.202 kr. pr. år
56,96 MWh Fjernvarme
8,03 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Samsøvej 94-106
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Samsøvej 94, 4600 Køge
259-108071-7

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1983
Ikke angivet
Fjernvarme
Ingen
503 m²
0 m²
503 m²
182 m²
0 m²
0 m²

D
D
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

45.647 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
61,61 MWh Fjernvarme
01-06-2016 til 30-05-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

47.489 kr. pr. år
0 kr. pr. år
47.489 kr. pr. år
64,10 MWh Fjernvarme
9,04 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Samsøvej 108-118
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Samsøvej 108, 4600 Køge
259-108071-8

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Række-, kæde, eller dobbelthus (130)
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...................................................................Opførelsesår
............................................År for væsentlig renovering

...............................................................Varmeforsyning
.........................................................Supplerende varme

....................................................Boligareal i følge BBR
..............................................Erhvervsareal i følge BBR

.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1983
Ikke angivet
Fjernvarme
Ingen
446 m²
0 m²
447 m²
157 m²
0 m²
0 m²

D
D
C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

40.564 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
54,75 MWh Fjernvarme
01-06-2016 til 30-05-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

42.202 kr. pr. år
0 kr. pr. år
42.202 kr. pr. år
56,96 MWh Fjernvarme
8,03 ton CO₂ pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
I forbindelse med udarbejdelse af energimærket, har vi fra boligselskabet fået oplyst det samlede
fjernvarmeforbrug for afdelingen for perioden 01.06.2016-30.05.2017. Forbruget for den enkelte bygning
kendes således ikke, men da bygningerne isoleringsmæssigt er ens, har vi fordelt det samlede forbrug
på de enkelte bygninger i forhold til det opvarmede areal. Det oplyste samlede forbrug for afdelingen er
på 376,67 MWh, svarende til et såkaldt normalårsforbrug på 391,86 MWh. Det beregnede forbrug på
energimærket er på 391,70 MWh, hvilket er uendeligt tæt på normalårsforbruget, beregnet ud fra det
faktiske forbrug i 2016/17.

Det beregnede fjernvarmeforbrug resulterer i, at de 7 bygninger både samlet set og hver for sig placeres
på skalatrin D på mærkeskalaen, men dog forholdsvis tæt på skalatrin C, og nogle af bygningerne meget
tæt på skalatrin C, hvilket både er en forventet og rimelig pæn placering. Det tæller naturligvis positivt, at
bygningerne er rimelig velisolerede, men til gengæld negativt, at der er forholdsvis lange rørstrækninger
med internt fjernvarmevand samt, at fremløbstemperaturen ud til lejlighederne hele året skal være
mindst cirka 65 grader, da der ellers ikke kan produceres varmt brugsvand af en tilstrækkelig høj
temperatur i lejlighederne.

Det oplyste samlede fjernvarmeforbrug og udgiften hertil svarer til følgende gennemsnitlige varmeudgift
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for de enkelte størrelser lejligheder:

1-værelses lejlighed -  37 m2 - kr. 3.500
2-værelses lejlighed -  64 m2 - kr. 6.055
2-værelses lejlighed -  70 m2 - kr. 6.622
3-værelses lejlighed -  84 m2 - kr. 7.947
3-værelses lejlighed -  89 m2 - kr. 8.420
4-værelses lejlighed -102 m2 - kr. 9.650

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

......................................................................Fjernvarme

.............................Elektricitet til andet end opvarmning

582,31 kr. per MWh
83.960 kr. i fast afgift per år
2,30 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at
renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver. Se
mere på www.bedrebolig.dk.

FIRMA
Firmanummer 600262
CVR-nummer 27093086

LT Energi
Skovsvinget 18, Rodskov, 8543 Hornslet

mail@ltenergi.dk
tlf. +45 40 31 94 29

Ved energikonsulent
Lars Tækker
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KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende
energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der
har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog
senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om
energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk
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Køge Boligselskab, Samsøvænget
Samsøvej 38
4600 Køge

Gyldig fra den 18. oktober 2017 til den 18. oktober 2027

Energimærkningsnummer 311279151



Køge Boligselskab, Samsøvænget - Samsøvej 38-48
Samsøvej 38
4600 Køge

Gyldig fra den 18. oktober 2017 til den 18. oktober 2027

Energimærkningsnummer 311279151



Køge Boligselskab, Samsøvænget - Samsøvej 50-60
Samsøvej 50
4600 Køge

Gyldig fra den 18. oktober 2017 til den 18. oktober 2027

Energimærkningsnummer 311279151



Køge Boligselskab, Samsøvænget - Samsøvej 62-70
Samsøvej 62
4600 Køge

Gyldig fra den 18. oktober 2017 til den 18. oktober 2027

Energimærkningsnummer 311279151



Køge Boligselskab, Samsøvænget - Samsøvej 72-80
Samsøvej 74
4600 Køge

Gyldig fra den 18. oktober 2017 til den 18. oktober 2027

Energimærkningsnummer 311279151



Køge Boligselskab, Samsøvænget - Samsøvej 82-92
Samsøvej 82
4600 Køge

Gyldig fra den 18. oktober 2017 til den 18. oktober 2027

Energimærkningsnummer 311279151



Køge Boligselskab, Samsøvænget - Samsøvej 94-106
Samsøvej 94
4600 Køge

Gyldig fra den 18. oktober 2017 til den 18. oktober 2027

Energimærkningsnummer 311279151



Køge Boligselskab, Samsøvænget - Samsøvej 108-118
Samsøvej 108

4600 Køge

Gyldig fra den 18. oktober 2017 til den 18. oktober 2027

Energimærkningsnummer 311279151


