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ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formål:
1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af
isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –
ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskalaen vises
bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve
op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag
gennemføres, vil bygningerne få
energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse også gennemføres, vil
bygningerne få energimærke D

Årligt varmeforbrug
58.537,3 m³ naturgas 368.785 kr

Samlet energiudgift 368.785 kr
Samlet CO₂ udledning 131,36 ton
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BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i
dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i
kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet
BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft
Investering

Årlig
besparelse

LOFT
Bygningerne er med 45 graders taghældning og er med hanebåndsspærfag.
Tagbeklædningen er tegltagsten. Tagrummet udnyttes til tørreloft, depotrum samt til
ét vaskerum pr. opgang hvor beboerne har mulighed for at installere egne
vaskemaskiner og tørretumblere. Etageadskillelsen mod beboelse på 1. sal består
overvejende af et træbjælkelag med lerindskud og gulvbrædder i tagrum. I
forbindelse med forrige energimærkning i 2007 blev etageadskillelsen undersøgt med
endoskop over 3 opgange (Møllevænget 11, 12 og 17), og alle steder er der
konstateret et uisoleret hulrum på 7-14 cm over lerindskud. I adskillige lejligheder er
der opsat træbeklædning under etageadskillelsen, og her er der i de fleste tilfælde
foretaget efterisolering af etageadskillelsen. Efter kontrolmål af rumhøjder kan det
imidlertid konstateres, at isoleringstykkelsen må være meget beskeden ligesom
efterisolering typisk kun er udført i nogle af lejlighedens rum. Vi har derfor kun
indregnet en isoleringstykkelse på 25 mm ved beregning af det samlede varmetab.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ved boreprøve og opmåling ved
gennemgang.
Etageadskillelsen over 1. sal mod vaskerummene er udført som støbt betondæk, der
er uisoleret bortset fra de steder, hvor beboerne selv har foretaget efterisolering
under etageadskillelsen.
Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale samt
gennemgang.

FORBEDRING
Da der ikke kan foretages efterisolering af støbt betondæk i vaskerummene i tagrum,
vil vi i stedet anbefale, at der generelt foretages efterisolering med minimum 100 mm
isolering i nedhængt loftkonstruktion på 1. sal samt forsynet med godkendt
beklædningsplade.

334.400 kr. 19.700 kr.
7,01 ton CO₂
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FORBEDRING
Tidligere udført undersøgelse har vist, at der er et rimeligt stort uisoleret hulrum
over lerindskud i træbjælkelaget over 1. sal som med fordel kan isoleres ved
indblæsning af isoleringsmateriale.

482.800 kr. 13.500 kr.
4,80 ton CO₂

Ydervægge
Investering

Årlig
besparelse

HULE YDERVÆGGE
Ydervægge er på 1. sal udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og
indvendigt af tegl. Hulrummet er ikke isoleret. Ydervægge er i alle opholdsrum
(værelser og stuer) blevet efterisoleret indvendigt, men dog kun med en meget
beskeden isoleringstykkelse på 20 mm samt beklædningsplade. Den meget lille
isoleringstykkelse skyldes, at stigstrengene til radiatorerne er placeret meget tæt på
ydervæggene så der kun har været plads til en isoleringstykkelse på 20 mm uden at
flytte rørene eller skjule dem. I Møllevænget 11 st. samt 8.1. er der udført
prøvelejlighed med efterisolering af ydervægge med 100 mm isolering i stålskellet og
med 2x13 mm gipsplader i opholdsstue og værelse. Dette har medført, at rørene til
radiatorerne er blevet skjult i isoleringen, og er kun udført i de 2 lejligheder.
I forbindelse med udarbejdelse af forrige energimærke i 2007, foretog vi 12-14
boreprøver i ydervæggene samt undersøgelse med endoskop ved Møllevænget 13, 19,
14 og 22 samt ved Stormøllevej 54B. På 1. sal kunne der stort set alle steder
konstateres pæne store hulrum i ydervæggene, dog kunne der konstateres en del
mørtelklatter på murværket ved fugerne.

FORBEDRING
Da der er konstateret pænt store hulrum i ydervæggen på 1. sal, vil vi som minimum
anbefale at der foretages efterisolering af hulrummene ved indblæsning af
mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør
vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til
hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Som
alternativ til indblæsning af mineraluldsgranulat i hulrummene, vil vi anbefale en
udvendig efterisolering af facaden med minimum 100 mm isolering og afsluttet med
en facadepudsløsning, som anbefalet for de massive ydervægge i stueetagen.

212.400 kr. 34.800 kr.
12,38 ton CO₂

MASSIVE YDERVÆGGE
Ydervægge i stueetagen består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge er i alle
opholdsrum (værelser og stuer) blevet efterisoleret indvendigt, men dog kun med en
meget beskeden isoleringstykkelse på 20 mm samt beklædningsplade ligesom
hulmurene på 1. sal. Den meget lille isoleringstykkelse skyldes også her, at
stigstrengene til radiatorerne er placeret meget tæt på ydervæggen.
Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Efterisoleringen er konstateret ved
gennemgang af lejlighederne Møllevænget 11 st., 13.1., 12 st. og 20.1.

FORBEDRING
1.514.100

kr.
48.200 kr.

17,16 ton CO₂
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Der vil kunne opnås en god varmebesparelse samt komfortforbedring ved at
efterisolere de massive ydervægge i stueetagen. En udvendig efterisolering vil være
den mest optimale løsning, da der ved indvendig isolering fortsat vil være kuldebroer
ved skillevægge og etageadskillelse ligesom centralvarmerør enten vil blive skjult
eller skal flyttes. Der foreslås derfor udvendig efterisolering med mindst 100 mm
isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en
hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne
eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Facadernes udseende vil dog
ændre lidt i forhold til nu, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om
lokale bestemmelser evt. hindre en sådan ændring af bygningernes udseende.

Vinduer, døre ovenlys mv.
Investering

Årlig
besparelse

VINDUER
Oplukkelige dannebrogsvinduer i plast. Vinduerne er monteret med 2-lags
almindelige termoruder med kold kant. Tætningslisterne i vinduerne er i meget fin
stand og virker meget tætsluttende ligesom kalfatringsfugerne virker tætte.

FORBEDRING VED RENOVERING
Eksisterende vinduesrammer- og karme vurderes i så god en stand, at det anses for
mest rentabelt, løbende at udskifte gamle glasruder med nye energiruder, og
bibeholde de eksisterende rammer/karme.

18.100 kr.
6,43 ton CO₂

YDERDØRE
Indgangsdøre til opgange er som vinduer udført i plast fra omkring 1994-95.
Indgangsdøre er overvejende massive og isolerede, dog med lille glasfelt på 0,4x0,4
m. Glasfeltet er med 2 lags almindelig termorude. Som for vinduer gælder, at
tætningslister er i meget fin stand og virker tætsluttende lige som kalfatringsfuger
virker tætte.
Terrasse- og altandøre samt yderdøre til køkkener, er som vinduer udført i plast og
som henholdsvis dobbelt- og enkelt-fløjet døre samt med sprosser. Dørene er
montere med 2-lags almindelige termoruder med kold kant. Som for vinduer gælder,
at tætningslister er i meget fin stand og virker tætsluttende lige som kalfatringsfuger
virker tætte.

FORBEDRING VED RENOVERING
Eksisterende terrasse-, altan- og køkkendøre vurderes i så god en stand, at det anses
for mest rentabelt, løbende at udskifte gamle glasruder med nye energiruder, og
bibeholde eksisterende terrassedøre.

10.400 kr.
3,67 ton CO₂
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Gulve
Investering

Årlig
besparelse

KRYBEKÆLDER
Gulv mod krybekælder består hovedsagelig af træbjælkelag. Krybekældre har en
dybde på ca. 60-70 cm. Træbjælkelaget blev i 2004 efterisoleret med 150 mm
mineraluld under selve gulvet og afsluttet med vindpap på undersiden.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt gennem meget lille inspektionslem i
Møllevænget 11, stuen, i forbindelse med besigtigelsen ved udarbejdelse af forrige
energimærke i 2007.

Ventilation
Investering

Årlig
besparelse

VENTILATION
Der er naturlig ventilation i hele bygningen. I køkkener er der emhætte med afkast ud
gennem facaden og på badeværelser/toiletter er der aftrækskanal op over tag. I flere
lejligheder er der dog monteret ny loftbeklædning og i nogle tilfælde er
aftrækskanalen blevet afblændet, hvilket naturligvis er uheldigt. Bygningerne er
normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt
tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.
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VARMEANLÆG

Varmeanlæg
Investering

Årlig
besparelse

KEDLER
Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i særskilt bygning ved
gavlen af Møllevænget 22. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere
kondenserende kedel fabrikat Viessmann, type Vitocrossal 300, isoleret og med
kappe. Kedlen er fra 2009 og er forsynet med nyere gasbrænder.

VARMEPUMPER
Der er ingen varmepumpe i bygningen. Da den aktuelle pris for naturgas er
forholdsvis lav, vil det ikke for indeværende være rentabelt at etablere
varmepumpeanlæg, men ved stigende naturgaspris bør etablering overvejes.

SOLVARME
Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Da det varme brugsvand produceres i en
lille varmtvandsbeholder i hver opgang, vil det ikke være rentabelt med et
solvarmeanlæg.

Varmefordeling
Investering

Årlig
besparelse

VARMEFORDELING
Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

VARMERØR
Fra varmecentralen ved gavlen af Møllevænget 22, føres centralvarmen frem til
gavlen af Møllevænget 19 og Stormøllevej 54B i præisolerede rør, henholdsvis som 40
mm og 65 mm stålrør.
Centralvarmerør i varmecentralen er udført som 2 1/2" stålrør. Rørene er kun
isoleret med omkring 20 mm isolering.
Fra varmecentralen føres centralvarmerørene til Møllevænget 4-22 op til tagrum på
gavlen ved Møllevænget 22. Rørene er udført som 2" stålrør, og isoleret med cirka 30
mm isolering. Rørene er placeret i en afdækningskasse, der endvidere er isoleret
cirka med 30 mm isolering.
I tagrum føres centralvarmerørene på langs af bygningerne over hanebåndene i
gennemsnitsdimension som 2" stålrør, i Stormøllevej 54A+B dog som 1 1/2" stålrør.
Rørene er isoleret med 30 mm isolering.
Afgreninger fra centralvarmerørene over hanebåndene med tilslutning til lodrette
stigstrenge, er i tagrum udført som 1/2" og 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 20
mm isolering.
Fra de præisolerede jordledninger føres centralvarmerørene til Møllevænget 3-19 op
til tagrum på gavlen ved Møllevænget 19. Rørene er udført som 2" stålrør, og isoleret
med cirka 30 mm isolering. Rørene er placeret i en afdækningskasse, der endvidere
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er isoleret cirka med 30 mm isolering.
Fra de præisolerede jordledninger føres centralvarmerørene til Stormøllevej 54A+B
op til tagrum på gavlen ved Stormøllevej 54B. Rørene er udført som 2" stålrør, og
isoleret med cirka 30 mm isolering. Rørene er placeret i en afdækningskasse, der
endvidere er isoleret cirka med 30 mm isolering.

FORBEDRING
Det anbefales, at efterisolere centralvarmerørene i varmecentralen til samlet
tykkelse på mindst 60 mm, og herunder isolere ventiler, pumper mv.

5.200 kr. 1.300 kr.
0,43 ton CO₂

FORBEDRING
Da centralvarmerørene er placeret i uopvarmet tagrum, anbefales det, at efterisolere
rørene til samlet isoleringstykkelse på mindst 50-60 mm efter rørstørrelse.

273.700 kr. 24.600 kr.
8,75 ton CO₂

VARMEFORDELINGSPUMPER
Til cirkulation af kedelvandet rundt til de enkelte lejligheder, er der i varmecentralen
monteret en nyere automatisk pumpe fabrikat Grundfos, type Magna 65-120 F med en
max-effekt på 900 W. Desuden er der som reservepumpe monteret en ældre pumpe
fabrikat Smedegaard, type T 6-125-2, men denne pumpe benyttes kun i nødstilfælde.

AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske returventiler på radiatorer af fabrikat Danfoss.
Returventilerne sikre en god afkøling af centralvarmevandet, men regulerer kun
indirekte rumtemperaturen. Det anbefales derfor at udskifte returventilerne med
rumtermostatventiler eller supplere med rumtermostatventiler, der direkte regulerer
rumtemperaturen, og derved mere optimalt udnytter gratisvarmen, f.eks. ved
solindfald.
På kedlen i varmecentralen er der automatik til regulering af fremløbstemperaturen
fra kedlen i afhængighed af udetemperaturen, men da opvarmning af det varme
brugsvand sker i en mindre varmtvandsbeholder i hver opgang, skal
fremløbstemperaturen fra kedlen dog altid være mindst cirka 65 grader.
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VARMT VAND

Varmt vand
Investering

Årlig
besparelse

VARMT VAND
I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet
etageareal pr. år.

VARMTVANDSRØR
Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret
med 10 mm isolering.

FORBEDRING
Det anbefales at efterisolere tilslutningsrørene til varmtvandsbeholderne så samlet
isoleringstykkelse bliver mindst 50 mm da rørene er placeret i uopvarmet loftrum.

6.700 kr. 11.000 kr.
3,89 ton CO₂

VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres i de fleste opgange i 110 l præisoleret vandvarmer,
fabrikat Metro. I enkelte opgange er der en ældre varmtvandsbeholder, fabrikat Ajva,
type K-L på 150 liter, der er isoleret med 50 mm mineraluld. Varmtvandsbeholderne
er fælles for 2 lejligheder i hver opgang, og er placeret i vaskerum over 1. sal.
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EL

El
Investering

Årlig
besparelse

BELYSNING
Da alle 3 bygninger er beliggende ud til offentlig vej med offentlig belysning, er der
kun et begrænset antal armaturer tilsluttet fællesmåleren. Ved cykelstativer,
affaldsskure mv. er der ca. 9 stk. armaturer med 7 W energipærer. Ved nordlige gavl
af Møllevænget 19 samt på plankeværk er der 3 stk. skotlamper med 9 W
energipærer og på gavlen af Stormøllevej 54B, er der 1 stk. armatur med 1x18 W
lysstofrør. Alle armaturer styres med skumringsrelæ.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
Bebyggelsen Møllevænget i Køge består af 3 etageboligblokke i 2 etager samt tagrum. De 3 bygninger har
21 opgange og i alt 42 lejligheder, og er opført omkring 1949. Bygningerne er beliggende Møllevænget 4-
22 og  3-19 samt Stormøllevej 54A+B i Køge, og administreres af Køge Boligselskab.

Tagkonstruktionen på de 3 bygninger er udført med spærfag med 45 graders taghældning, og
tagbeklædningen er med røde tegltagsten. Tagrummet udnyttes til tørreloft, depotrum samt til et
vaskerum pr. opgang, hvor beboerne i de 2 underliggende lejligheder har mulighed far at installere egne
vaskemaskiner og tørretumblere. Etageadskillelsen mod beboelsen på 1. sal består hovedsagelig af et
træbjælkelag med lerindskud. I adskillige lejligheder har beboerne foretaget efterisolering under
etageadskillesen og monteret ny loftbeklædning. Der er dog kun anvendt en beskeden isoleringstykkelse.
Etageadskillelsen under vaskerummene i tagrummet, er udført som støbt betondæk, der er uisoleret.

Etageadskillelse mod krybekælder er udført af træbjælkelag, der i 2004 er blevet efterisoleret med 150
mm mineraluld under selve gulvet og afsluttet med vindpap.

Ydervægge er opmurede teglstensvægge i en tykkelse på 36 cm. Ydervæggene er i stueetagen massive
og på 1. sal udført med uisolerede hulmure. Der er foretaget indvendig isolering af ydervæggene i
værelser og opholdsstuer, men kun med en beskeden isoleringstykkelse på 20 mm, da stigstrenge for
centralvarmen er placeret tæt på ydervæggen.

Vinduer og altan/terrassedøre er udskiftet i 1994-95 til nye i plast med 2-lags almindelige termoruder, og
er udført som dannebrosvinduer. Indgangsdøre til opgangene er ligeledes nyere i plast, og er overvejende
massive med mindre glasfelt.

Opvarmning og produktion sker med naturgas. Der er en mindre bygning med varmecentral ved gavlen af
Møllevænget 22, hvor der er installeret en nyere naturgasfyret kondenserende kedel fra 2009. Fra
varmecentralen føres centralvarmevandet ud til de tre bygninger dels i præisolerede jordledninger, dels i
afdækningskasse på den nordlige gavl af de 3 bygninger, og dels i tagrum over hanebånd på hver bygning
med afgreninger til lodrette stigstrenge. Det varme brugsvand produceres i en mindre
varmtvandsbeholder i vaskerum i tagrummet ved hver opgang, og er således fælles for de 2
underliggende lejligheder.
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Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

3-værelses lejlighed
Bygning
1 og 3

Adresse
Møllevænget 4-22 og Stormøllevej 54A+B

m²
67

Antal
24

Kr./år
7.734

3-værelses lejlighed
Bygning
2

Adresse
Møllevænget 3-19

m²
68

Antal
18

Kr./år
7.849
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RENTABLE BESPARELSESFORSLAG
Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og
besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være
anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne Forslag Investering
Årlig besparelse
i energienheder Årlig besparelse

Bygning

Loft Isolering af uisoleret betondæk
mod vaskerum i tagrum med
mindst 100 mm samt ny
loftbeklædning

334.400 kr. 3.120,0 m³
Naturgas

11 kWh
Elektricitet

19.700 kr.

Loft Isolering af uisoleret hulrum i
træbjælkelag ved indblæsning af
granulat over lerindskud

482.800 kr. 2.134,5 m³
Naturgas

8 kWh Elektricitet

13.500 kr.

Hule ydervægge Isolering af uisolerede hule
ydervægge af tegl på 1. sal ved
indblæsning af granulat

212.400 kr. 5.509,1 m³
Naturgas

20 kWh
Elektricitet

34.800 kr.

Massive
ydervægge

Udvendig efterisolering af
massive ydervægge med 100 mm
isolering og afsluttende
facadepuds

1.514.100 kr. 7.640,9 m³
Naturgas

27 kWh
Elektricitet

48.200 kr.

Varmeanlæg

Varmerør Efterisolering af rør for
centralvarme i varmecentralen til
samlet tykkelse på mindst 60 mm

5.200 kr. 192,7 m³ Naturgas

1 kWh Elektricitet

1.300 kr.
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Varmerør Efterisolering af hovedrør og
afgreninger for centralvarme i
tagrum til samlet tykkelse på
mindst 50-60 mm efter
rørstørrelse

273.700 kr. 3.893,6 m³
Naturgas

14 kWh
Elektricitet

24.600 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør Efterisolering af tilslutningsrør til
varmtvandsbeholdere i vaskerum
i tagrum til samlet tykkelse på
mindst 50 mm

6.700 kr. 1.731,8 m³
Naturgas

6 kWh Elektricitet

11.000 kr.
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BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering,
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne Forslag
Årlig besparelse
i energienheder Årlig besparelse

Bygning

Vinduer Løbende udskiftning af 2-lags
termoruder i eksisterende vinduer
til nye energiruder med varm kant

2.863,6 m³ Naturgas

10 kWh Elektricitet

18.100 kr.

Yderdøre Løbende udskiftning af 2-lags
termoruder i eksisterende
terrassedøre og døre i køkkener til
nye energiruder med varm kant

1.634,5 m³ Naturgas

6 kWh Elektricitet

10.400 kr.
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Møllevænget 4-22
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Møllevænget  4, 4600 Køge
259-51142-1

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Etageboligbebyggelse (140)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1949
Ikke angivet
Kedel
Ingen
1340 m²
0 m²
1340 m²
0 m²
0 m²
0 m²

F
D
D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

148.314 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
22.423,0 m³ Naturgas
30-04-2016 til 30-04-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

154.687 kr. pr. år
0 kr. pr. år
154.687 kr. pr. år
23.386,6 m³ Naturgas
52,48 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Møllevænget 3-19
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Møllevænget  11, 4600 Køge
259-51142-2

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Etageboligbebyggelse (140)
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...................................................................Opførelsesår
............................................År for væsentlig renovering

...............................................................Varmeforsyning
.........................................................Supplerende varme

....................................................Boligareal i følge BBR
..............................................Erhvervsareal i følge BBR

.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet
.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

1949
Ikke angivet
Kedel
Ingen
1224 m²
0 m²
1224 m²
0 m²
0 m²
0 m²

F
D
D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

135.474 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
20.482,0 m³ Naturgas
30-04-2016 til 30-04-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

141.295 kr. pr. år
0 kr. pr. år
141.295 kr. pr. år
21.362,2 m³ Naturgas
47,94 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Stormøllevej 54A+B
...........................................................................Adresse

.............................................................................BBR nr
Stormøllevej 54A, 4600 Køge
259-51142-3

...............................Bygningens anvendelse i følge BBR Etageboligbebyggelse (140)
...................................................................Opførelsesår

............................................År for væsentlig renovering
...............................................................Varmeforsyning

.........................................................Supplerende varme
....................................................Boligareal i følge BBR

..............................................Erhvervsareal i følge BBR
.................................................Opvarmet bygningsareal
................................................Heraf tagetage opvarmet

.........................................Heraf kælderetage opvarmet

1949
Ikke angivet
Kedel
Ingen
268 m²
0 m²
268 m²
0 m²
0 m²
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.................................................Uopvarmet kælderetage

..................................................................Energimærke
..........Energimærke efter rentable besparelsesforslag

..................Energimærke efter alle besparelsesforslag

0 m²

F
D
D

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas
.................................................................Varmeudgifter

........................................................................Fast afgift
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................Aflæst periode

29.663 kr. i afregningsperioden
0 kr. pr. år
4.484,0 m³ Naturgas
30-04-2016 til 30-04-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan
sammenlignes med det beregnede forbrug.

.................................................................Varmeudgifter
........................................................................Fast afgift

..............................................................Varmeudgift i alt
..................................................................Varmeforbrug
.................................................................CO2 udledning

30.937 kr. pr. år
0 kr. pr. år
30.937 kr. pr. år
4.676,7 m³ Naturgas
10,49 ton CO₂ pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
I forbindelse med udarbejdelse af energimærket for Møllevænget, har vi fra Køge Boligselskab fået
fremsendt seneste årsopgørelse over naturgasforbruget for perioden 30.04.2016-30.04.2017. Det fremgår
heraf, at naturgasforbruget var på 47.692 m3 svarende til et såkaldt normalårsforbrug på 49.425,5 m3.
Det beregnede naturgasforbrug på energimærket for det 3 bygninger er på 58.537,3 m3, hvilket er cirka
18 % højere end normalårsforbruget beregnet ud fra det registrerede forbrug i 2016/17. Dette er en
forholdsvis lille afvigelse, der typisk skyldes brugermæssig adfærd såsom, at beboerne ikke opvarmer
hele lejligheden til den forudsatte gennemsnitlige temperatur på 20 grader. Afvigelsen kan dog også en
mindre grad skyldes, at nogle beboere har efterisoleret lejlighederne mere end oplyst og konstateret ved
gennemgangene.

Det beregnede energiforbrug resulterer i, at de 3 bygninger både samlet set og hver for sig placeres på
skalatrin F på mærkeskalaen. Dette er en dårlig placering, men dog som forventet i forhold til
bygningernes isoleringsmæssige tilstand. På negativsiden tæller således, at ydervægge er massive og
stor set uisolerede i stueetagen, er udført med uisoleret hulmur på 1. sal, etageadskillelse mod tagrum
er meget mangelfuldt isoleret, og der er forholdsvis lange rørstrækninger for centralvarmen i uopvarmet
tagrum, udvendig på gavle samt i jord. På positivsiden tæller, at etageadskillelse mod krybekælder er
velisoleret og der er nyere vinduer og døre, dog kun med almindelige 2-lags termoruder. Desuden er det
positivt, at kedlen i varmecentralen er udskiftet til nyere kondenserende siden forrige mærkning i 2007.
Placeringen på energimærket kan forbedres til skalatrin D ved gennemførelse af rentable tiltag, men
kræver en stor investering.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

.........................................................................Naturgas
.............................Elektricitet til andet end opvarmning

6,30 kr. per m³
2,30 kr. per kWh
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FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA
Firmanummer 600191
CVR-nummer 58684910

AI a/s
Refshalevej 147, 1432 København K
www.ai.dk
mha@ai.dk
tlf. 32680800

Ved energikonsulent
Frederik Højmose

KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende
energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der
har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog
senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede
bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.
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Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om
energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk
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Møllevænget 2-22+3-19, Stormøllevej 54A+B
Møllevænget  4

4600 Køge

Gyldig fra den 24. august 2017 til den 24. august 2024

Energimærkningsnummer 311268333



Møllevænget 2-22+3-19, Stormøllevej 54A+B - Møllevænget 4-22
Møllevænget  4

4600 Køge

Gyldig fra den 24. august 2017 til den 24. august 2024

Energimærkningsnummer 311268333



Møllevænget 2-22+3-19, Stormøllevej 54A+B - Møllevænget 3-19
Møllevænget  11

4600 Køge

Gyldig fra den 24. august 2017 til den 24. august 2024

Energimærkningsnummer 311268333



Møllevænget 2-22+3-19, Stormøllevej 54A+B - Stormøllevej 54A+B
Stormøllevej 54A

4600 Køge

Gyldig fra den 24. august 2017 til den 24. august 2024

Energimærkningsnummer 311268333


